
検査箇所 項　　目 測定場所 単位　　　　月分 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ばいじん g/Nm
3 0.005 0.003 0.006 — 0.007 0.007 0.004 0.004 — 0.020 0.001 —

硫黄酸化物 Nm
3
/h － 0.57 － － － － － － － 0.045 0.024 －

窒素酸化物 ppm － 43 － － － － － － － 64 59 －

塩化水素 mg/Nm
3 － 20 － － － － － － － 16 3 －

ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm
3 － － － － － － － － － 0.018 － －

ダイオキシン類 ng-TEQ/g － － － － － － － － － 0.0017 － －

重金属類溶出試験 mg/L － 基準値未満 － － － － － － － － － －

ダイオキシン類 ng-TEQ/g － － － － － － － － － 0.78 － －

重金属類溶出試験 mg/L － 基準値未満 － － － － － － － － － －

騒　音 騒音レベル 敷地境界 dB（朝/昼/夕） －
54/55/54
55/53/55 － － － － － － － － － －

振　動 振動レベル 敷地境界 dB（朝/昼/夕） －
30/30/31
36/30/30 － － － － － － － － － －

排ガス 煙　突 臭気指数 － 26 － － － － － － － － － －

環境大気 敷地境界(風下) 臭気指数 － 10 － － － － － － － － － －
悪　臭
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